
РП и ТП № Группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Сакмарский 
РУЭС ТП-18 

(ОКЭС)
гр.Л-3 (ОКЭС)

5. Неисправность в эл. 
установках сторонних 

организаций и лиц.

14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

Повреждение узла 
учета в ВПУ абонента 
по ул.Строителей 15 

пос.Красный коммунар

не 
отключалась 01.10.2022 08ч26м 09ч50м 01ч24м

потушили 
возгорание, 
вкл гр.Л-3

жилой сектор

2
Орские КЭС 

ТП-612 
(ОКЭС)

гр.Уличное 
освещение 

(ОКЭС)

2. Воздействие сторонних лиц и 
организаций. 5   Повреждение опоры

В результате ДТП 
повреждена ж/б опора 

№39 уличного 
освещения (ОКЭС). 

Виновника ДТП 
оформили в ГИБДД

не 
отключалась 01.10.2022 14ч05м 14ч05м 00ч00м гр.0,4кВ не 

отключалась
Уличное 

освещение

3
Орские КЭС 

ТП-165 
(ОКЭС)

гр.Уличное 
освещение 

(ОКЭС)

2. Воздействие сторонних лиц и 
организаций. 5   Повреждение опоры

В результате ДТП 
повреждена ж/б опора 

№11 уличного 
освещения (ОКЭС). 

Виновника ДТП авто 
г/н А383ЕХ.155 

оформили в ГИБДД

не 
отключалась 04.10.2022 19ч30м 19ч30м 00ч00м гр.0,4кВ не 

отключалась
Уличное 

освещение

4 г.Оренбург ТП-
3074(ОКЭС)

гр.№12(абоне
нтская)

5. Неисправность в эл. 
установках сторонних 

организаций и лиц.
15 Прочее Пожар мкд по ул. 

Салмышская 54.
не 

отключалась 10.10.2022 04ч37м 20ч04м 15ч27м

ТСЖ"Октава" 
в мкд по ул. 
Салмышская 
54 устранили 
повреждение, 
гр.№12 на ТП-

3074 
включили.

Жилой сектор.

5

Орские КЭС 
Домбаровский 
РУЭС ТП-160 

(ОКЭС)

гр. 2 (ОКЭС) 4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 15 Прочее 

пожар,  повреждена 
ВЛИ-0,4кВ  (ОКЭС) ул. 
Стахановская 160-164

не 
отключалась 10.10.2022 15ч20м 16ч20м 01ч00м откл. 3 ж\д гр. 

Вкл. жилой сектор

11.10.2022 
16ч30м ВЛ 

восстановлена 
вкл.

6
Бугуруслански

е КЭС КТП-
164 (ОКЭС)

гр.Клиновая 
(ОКЭС)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 15 Прочее ТП-164 повреждён АВ-

250А гр.Клиновая АВ-250А 13.10.2022 15ч10м 15ч30м 00ч20м
переключили 
на резервный 

АВ-250А
Жилой сектор.

7
Абдулинский 

КЭС ТП-
29(ОКЭС)

гр.№1(ОКЭС) 4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 15 Прочее 

Возгорание хоз. 
Построек по 

ул.Кельчина 38. 

не 
отключалась 14.10.2022 15ч52м 16ч03м 00ч11м

По ул. 
Кельчина 38 
обесточили 

хоз. 
постройки, 

гр.№1 на ТП-
29 вкл.

Жилой сектор.

8
Абдулинский 

КЭС ТП-
15(ОКЭС)

гр.№1(ОКЭС) 4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 15 Прочее Пожар ж/д по 

ул.Чкалова 13.
не 

отключалась 15.10.2022 11ч32м 11ч55м 00ч23м

На ВЛ-0,4кВ 
отключили 
ввод в ж/д 

ул.Чкалова 13, 
группу №1 на 

ТП-15 
включили.

Жилой сектор.

9
Соль-Илецкий 

РУЭС ТП-
33(ОКЭС)

гр.№2(ОКЭС) 4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 15 Прочее 

ТП-33 гр.№2 на автомате 
100А повреждёна фаза 

"С".
не отключалась 17.10.2022 19ч22м 19ч53м 00ч31м

На ТП-33 гр. 
№2 

переключили на 
резервную 

группу, 
включили.

Жилой сектор.

10
Бугурусланские 

КЭС КТП-50 
(ОКЭС)

гр. Завод 
Металлоиздели
й (абонентская)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

14 Повреждение в эл. установках 
абонентов

повреждение в сетях 
абонента АВ-80 А 18.10.2022 18ч40м 18ч50м 0ч10м гр. повторно 

вкл
завод 

металлоизделий

11
Орские КЭС 

ТП-501 
(ОрПО)

ШС 
гр.Уличное 
освещение 

(ОКЭС)

2. Воздействие сторонних лиц и 
организаций. 5   Повреждение опоры

В результате ДТП 
повреждена ж/б опора 

№30 уличного 
освещения (ОКЭС). 

Виновника ДТП авто 
г/н С676РВ.56 

оформили в ГИБДД

не 
отключалась 20.10.2022 18ч00м 18ч00м 00ч00м гр.0,4кВ не 

отключалась
Уличное 

освещение

Заменили опору 
№30 

ул.освещения, и 
вкл гр. в 16ч00м 

21.10.22г.

12
Бузулукский 

КЭС ТП-
23(ОКЭС)

гр. Ул. 
Гражданская(О

КЭС)

2. Воздействие сторонних лиц и 
организаций. 3   Обрыв (схлест) провода 

Грузовой автомобиль 
порвал магистральный 
провод СиП в пролёте 

опоры №20-21,виновник 
с места скрылся.

не 
отключалась

23.10.2022 12ч30м 15ч45м 03ч15м

На ВЛИ-0,4кВ 
устранили 

повреждение, 
группу 

включили.

Жилой сектор.

13

14

15

Примечание

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты 
аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в6 работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" 

Октябрь 2022 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

Наименование 
электроустановки

Время вкл.

Длительно
сть 

перерыва 
электросна

б-жения

Принятые 
меры

Отключенные 
потребители 

(эл.установки)
№ п.п. Признак нарушения Причина нарушения

Дополните-льная 
информация по 

причинам нарушений

Срабатывание 
коммутации 
(защ. у.-ва)

Дата Время 
откл.
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ПС или РП №фид №ТП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Оренбург РП-2 (ОПО) ф.2-8 (ОПО) ТП-3013 (1 СШ) 
(ОКЭС)

5. Неисправность в эл. 
установках сторонних 

организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и 
других сетевых 

организаций 

РП-2 РУ-6 кВ 
ячейка ф.2-8 

поврежден МВ.            
Повреждена КЛ-

6кВ (ОПО) от 
ТП-3 до ТП-141 

ф.2-8

МТЗ 01.10.2022 00ч01м 00ч15м 00ч14м
ТП-3013 откл. 

РВ в ст.ТП-3 ф.2-
8, вкл. СР-6 кВ

ФСО (резерв), Почта 
(резерв), 

Правительственная связь 
(резерв), Больница №3 

(резерв),  жилой сектор, 
быт.

На ТП-3013 в 
00ч15м вкл. СР-

6 кВ                         
02.10.22 в 

12ч22м собрали 
норм. Схему на 

ТП-3013

2 Оренбург РП-2 (ОПО) ф.2-4 (ОПО) ТП-3014 (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 
Повреждение в сетях 

ОПО Земля 01.10.2022 01ч10м 01ч22м 00ч12м
ОПО повторно вкл. 

ф.2-4. Котельная, колледж.

3 Оренбург п/с Юго-
Западная (ЦПО)

ф.ЮЗ-7 (ОКЭС)

ТП-3000, 3007, 3046 
(ОКЭС) ТП-20, 27, 47, 
112, 945 1080, 114, 18, 

612

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждение в сетях 
ОПО

ТО 01.10.2022 08ч15м 08ч33м 00ч18м
На ТП-20 откл ВН в 
ст ТП-59, вкл ф.ЮЗ-

7

 2хКотельные, жилой сектор, 
участок ОГУ "КЭС" 

По ф.ЮЗ-7 запитан 
ф.2-3 (ОПО) схема 

ремонтная

4
Орские КЭС Новотроицкий 

РУЭС п/с 1 Водоподъём 
(Уральская сталь)

ф.11 (ОКЭС)

ТП-Восточная поляна 
(ОКЭС),  ТП-ГК, 2019, 

2003, 2006, ООО 
"РМЗ", 2010, 2018, 

2026, 2020, 2023, 2004,  
ООО "ГапромТрансгаз" 

(абонентские)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

8   Повреждение КЛ

"Уральская сталь" в 
результате земляных 

работ повреждили 
КЛ-6кВ (ОКЭС) от 
оп.10 до оп.10/1 

переход через ж/д 
переезд

откл реклоузер 
В.11-1 от ТО

01.10.2022 08ч04м 11ч12м 03ч08м
Откл Р.5-1, вкл 

реклоузер В.11-1 
ф.11

Исправит.колония 
(резерв),СНТ,база, склады, 

СТО, гаражи, пром.зона

Без напряжения ТП-
2018, 2026, ТП-

Газпромтрансгаз - 
пром.зона 

(абонентские) 
02.10.2022 17ч30м 
КЛ- восстановлена  

5 г.Оренбург РП-77  
(ОПО)

ф 77-1 (ОПО) ТП-3007 2 СШ, 3032 
2СШ (ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

 повреждена КЛ-
6 кВ (ОПО) от 
РП-77 до ТП-

3007

Земля 02.09.2022 15ч51м 17ч00м 01ч09м на РП-5 (ОПО) вкл. 
СВ-6кВ

спид лаборатория, школа, 
жилой сектор

16ч24м на ТП-3007 
РУ- 0,4кВ вкл СР. 

КЛ-6кВ 
восстановлена, 

включена 
03.10.2022 в 

04ч35м,собрана 
нормальная схема.

6 Орский КЭС РП-88(ОрПО) ф.2(ОрПО)
ТП-879(ОрПО). 

Отходящие линии 
0,4кВ(ОКЭС).

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждена КЛ-
10кВ(ОрПО) от РП-

88 до ТП-879.
ТО 03.10.2022 06ч05м 11ч00м 04ч55м на ТП-879 ОрПО 

установили ДГУ 
Жилой сектор.

ОрПО восстановили 
КЛ, ТП-879 
запитали по 

норм/схеме в 
01ч30м 04.10.22г.

7 г.Оренбург РП-59  (ОКЭС) ф. 59-5 (ОКЭС)

ТП-3105,3225 2СШ, 
3266,3310 (ОКЭС) ТП-

1753,1794,1437, 
1754,1893,1515,1813, 

1756 (абонентские)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

откл. ТП-1753, 1813 
(абонентские) Земля 03.10.2022 11ч15м 12ч25м 01ч10м

откл. ТП-1753, 1813 
ВЛ-10 кВ ф. 59-5   

вкл. реклоузер В-59-
5-1

ПНС (резерв), 2 АЗС, 
плодопитомник, промзона

8 Оренбург РП-33 (ОПО) ф.33-6 (ОПО) ТП-3082, 3043 (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

Повреждение на 
абонентском участке

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

05.10.2022 14ч02м 15ч28м 01ч26м
откл. РТП-1449,   ф.33

6 вкл.
2-КНС (резерв), жилой сектор, 

быт.
ТП-3043 запитали 

по ф.54-6 в 14ч42м

9 Орские КЭС Гайский РУЭС п/с 
ГПП-2 (ОКЭС) ф.24 (ОКЭС)

ТП-46,47,48,77,55,64, 
51,52,60,61,67 (ОКЭС)           
ТП-БашНефть, Станция 

Гай, (Абонентская)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц. 2   Падение деревьев (веток) 

падение ветки на 
абонентской отпайке 
ВЛ-6 кВ в сторону ТП-

Станция Гай

ТО 05.10.2022 14ч45м 15ч11м 00ч26м
Убрали ветку, ф.24 

вкл. АЗС, жилой сектор, быт.

10 Ьузулукские КЭС п/с Погат 
(ОКЭС)

1 и2 СШ (ОКЭС)

ф.11микрорайон,Маяк,
5 микрорайон,10 

микрорайон, 
Гипермаркет

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

15 Прочее на п\с Погат откл. В 
35 кВ  Т-1

выпавших 
блинкеров нет

05.10.2022 19ч30м 20ч40м 01ч10м бригада РЗА  вкл.  В 
35 кВ

Ретранслятор,Жилой сектор, 
быт, промзона

на п\с " Погат" 
ремонтная схема 

вкл. СВ

11 г.Оренбург п/с Инвертор 
(ЦПО)

ВЛ-10 кВ ф. Ив-5 
реклоузер  В-Ив-5-1 

(ОКЭС)

ТП-
3078,3104,3307,3308,33
09,3312,3313,3314,3315

,3316 (ОКЭС) ТП-
1645,1525,1791,1752,17

90 (абонентские)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

произвели осмотр ВЛ 
ОКЭС повреждений 

нет
ТО 06.10.2022 21ч47м 21ч52м 00ч05м повторно вкл. 

реклоузер В-Ив-5-1
ООО "Природа" ГСК,бетонный 

завод, промзона 

12
Бугурусланские КЭС 
Северный РУЭС п/с 

Северная (СПО)  
ф. Св-3 (СПО) ТП-18,19,20,21 (ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

повреждение в сетях 
СПО ТО 06.10.2022 23ч44м 23ч50м 00ч06м ф.  повторно вкл. Жилой сектор.

13 г.Оренбург РП 
УБР(Оренбугнефть)

ф.21Н(Газпромэнер
го) ТП-3079(ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждение в сетях 
Газпромэнерго.

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

07.10.2022 06ч21м 09ч21м 03ч00м
На РП УБР повторно 

включили ф.21Н. СН "Логистика".

14
Бугурусланские КЭС 
Северный РУЭС п/с. 
"Северная" (СПО)  

ф. Св-3 (СПО) ТП-18,19,20,21 (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 
повреждение в сетях 

СПО
ТО,АПВ 

успешное.
07.10.2022 10ч53м 10ч53м

Время 
срабатывани

я АПВ.

СПО производя 
осмотр. Жилой сектор.

Персонал Северного 
РУЭС произвели 

осмотр 
электрооборудован
ия,повреждений не 

выявлено.

15 Октябрьский РУЭС РП-1 
(ОКЭС) ф.103 (ОКЭС)

ТП-4, 75, 42, 57, 58, 59, 
65, 74, 45, 46 (ОКЭС)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 15 Прочее 

Дождь. Произвели 
осмотр ВЛ и 

эл.оборудования  
ОКЭС, повреждений 

не выявлено.

ТО 08.10.2022 07ч34м 07ч35м 00ч01м повторно вкл. по ТУ
КНС (резерв), АГРС, АЗС, жилой 

сектор

16 Оренбург РП-56 (ЦПО) ф.56-4 (ОПО) ТП-3119 1СШ (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 
повреждение в сетях 

ОПО ТО 08.10.2022 14ч00м 14ч37м 00ч37м
Вывели 

поврежденную КЛ, 
вкл по ф.40-6

Казначейство (резерв), 
прокуратура (резерв), магазин

17 Оренбург РП-1 (ОПО) ф.1-15 (ОПО) ТП-3029 (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 
Повреждение в сетях 

ОПО МТЗ 09.10.2022 05ч13м 06ч11м 00ч58м

На ТП-125 откл. ВН в 
ст. ТП-137, на ТП-

3029 откл. ВН в ст. ТП-
1699, на РП-1 вкл. 

ф.1-15

школа, жилой сектор, быт.
в 07ч06м на ТП-

3029 вкл. ВН в ст. 
ТП-1699

18 Соль-Илецкий РУЭС РП-1 
(ОКЭС)

ф.1-7 (ОКЭС), РП-2 
1СШ (ОКЭС)

ТП-79, 69, 63, 215, 214, 
132, 48, 112, 13, 54, 

177,145, 177, 164, 136, 
173, 169 (ОКЭС) ТП-116 

(абонентская)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

8   Повреждение КЛ

Повреждена 
разделка КЛ-10кВ  

(ОКЭС)  на оп.№105 в 
сторону РП-2

ТО 09.10.2022 10ч17м 11ч21м 01ч04м Окл Р-52, вкл ф.1-7, 
на РП-2 вкл СВ

Скважина, КНС, жильё, быт

Отключен участок 
КВЛ-10кВ (ОКЭС)  от 

Р-52 до РП-2, 
потребители все 

запитаны. КЛ-10кВ  
(ОКЭС) от РП-2 до 

оп.№105 
восстановлена и 

вкл 17ч10м 
11.10.22г.

19 Оренбург ЦРП-НМЗ 
(Нефтемаслозавод) 

ф.24 (ОКЭС)
ТП-3060, 3058 2СШ, 

3059 1СШ, 3053 (ОКЭС) 
ТП-1947 (абонентская)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Неисправность 
вторичных цепей в 
яч. ф24 ЦРП НМЗ

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

09.10.2022 14ч34м 14ч44м 00ч10м повторно вкл. КНС, 2хЦТП (резерв), жилой 
сектор, быт

20 г.Оренбург 
п/с."Инвертор"(ЦПО)

4-СШ 10кВ(ЦПО) РП-59 2-СШ 10кВ(ОКЭС) 5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Отключалась ВЛ-
110кВ(ЦПО) 

Сакмарская ТЭЦ-
п/с."Юго-Восточная"

АПВ успешное 09.10.2022 20ч20м 20ч20м
Время 

срабатывани
я АПВ.

Время срабатывания 
АПВ.

ЦТП-резерв,ПНС-резерв, 
жилой сектор,быт.

21 Орские КЭС  Новотроицкий 
РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС) ф. 36 (ОКЭС)

ТП-3,6,28,ТП-1-
насосная, 

пищекомбонат (ОКЭС)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 8   Повреждение КЛ

повреждена КЛ-6 кВ 
(ОКЭС) от ТП-

пищекомбинат до ТП-
3 

ТО 10.01.2022 11ч13м 13ч00м 01ч47м
ТП-1 Насосная,  ТП-28 

запитали насосная, жилой сектор.

в 14ч30м запитали 
ТП-3 , ТП-пищеблок, 

ТП-6 запитали в 
15ч20м 11.10.2022  

в 16ч50м  
восстановлена

22 Медногорский РУЭС РП-1 
(ОКЭС) ф.6 (ОКЭС)

ТП-
61,62,63,64,65,66,67,68

,610 (ОКЭС) ТП-69 
(абонентская)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 15 Прочее 

повреждена КЛ-10 
кВ(ОКЭС) от РП-1 до 

ЛР-№42 
МТЗ 10.10.2022 15ч07м 15ч55м 00ч48м

отключили 
поврежденную КЛ, 
ф.6 запитали  с п\с 

Медногорская-
городская ф.3

жилой сектор. Быт

КЛ-10 кВ(ОКЭС) от 
РП-1 до ЛР-№42 
вкл. 13.10.22 в 

17ч40м

23 Орские КЭС РП-1 (ОрПО) ф. 16 (ОрПО) ТП- ОрПО
4. Нарушение условий 

эксплуатации, другие причины. 8   Повреждение КЛ
повреждена КЛ-10кВ 
(ОКЭС) от ТП-62 до ТП-

29 
ТО 10.10.2022 17ч00м 17ч25м 00ч25м

ОрПО откл. 
поврежденную КЛ, 
абонентов запитали 
по резевсной схеме

абененты ОрПО
КЛ-10кВ (ОКЭС) от 

ТП-62 до ТП-29 вкл. 
11.10.22 в 16ч50м

24 г.Оренбург 
п/с."Степная"(ЦПО) ф.Ст-22(ОПО)

РП-24 2-СШ 10кВ(ОПО). 
ТП-3001 2-СШ 

10кВ,3002 2-СШ 
10кВ,3003 2-СШ 
10кВ,3004 2-СШ 
10кВ,3523 1-СШ 

10кВ(ОКЭС).

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждение на КВЛ-
10кВ(ОПО) от 

п/с."Степная" до РП-
24.

ТО, АПВ  
успешно

11.10.2022 00ч49м 01ч23м 00ч34м
На РП-24 откл.В ф.Ст-

22,вкл.СВ-10кВ.

ЦДХ-АВР,Микрохирургия глаза-
есть резерв,ГКБ№5-есть 
резерв,Котельная-есть 

резерв,ЦТП№94-есть резерв.

25 г. Оренбург п/с Заречная 
(ЦПО)

ф. Зар-8 
(Оборонэнерго)

ТП-2023 (ОГСК)  РУ-04 кВ 
гр№1 (ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

повреждение  в сетях 
ОборонЭнерго МТЗ 12.10.2022 11ч47м 18ч30 06ч43м Оборонэнерго откл. 

ТП-2060 ,2046 ф. вкл.
жилой сектор

26 Оренбург РП-63 (ОПО) ф.63-1 (ОКЭС)

ТП-3097 (1СШ), 3291 
(2СШ), 3292 (2СШ), 3293 

(1СШ) (ОКЭС)                            
ТП-1801 (1СШ), 1659 

(1СШ), 504 (1 СШ), 1673 
(абонентские)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

8   Повреждение КЛ

повреждена КЛ-10 кВ 
(абонентская) от ТП-
3097 до ТП-1801 ф.63-

1

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

12.10.2022 11ч07м 11ч36м 00ч29м

На ТП-3097 откл ВН в 
ст. ТП-1801 ф.63-1,    

на РП-63 вкл. В ф.63-
1

СК "Олимпийский" (резерв), 
жилой сектор, быт.

27 Орский КЭС Новотроицкий 
РУЭС РП-96 (ОКЭС)

1-2 СШ 6 кВ 
(ОКЭС)

ТП-100, 112, 108, 107, 
109, 97, детская 

поликлиника (ОКЭС)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 8   Повреждение КЛ

На РП-96 откл. 
вводной В питание 

от п/с Город-3 ф.17. 
На РП-96 ремонтная 
схема вкл. СВ-6 кВ. 
Повреждена КЛ-6 кВ 
(Абонентская) от РП-
96 до ТП- Детская 
поликлиника ф.Д. 

Пол-ка

ТО 13.10.2022 12ч10м 13ч17м 01ч07м
РП-96 откл. В ф. Д. 

Пол-ка, запитали 1-2 
СШ 6 кВ

детская поликлиника, жилой 
сектор, быт.

ТП-Детская 
Поликлиника РУ-0,4 
кВ, запитали по КЛ-
0,4 кВ от ТП-Рассвет 

в 13ч25м

28 Оренбург п/с Ростоши (ЦПО) ф.Рш-1 (ОКЭС) ТП-3017 (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 
на ВЛ-10 кВ откл. 

реклоузер В-Рш-1-1
фидер не 

отключался 13.10.2022 12ч56м 13ч00м 00ч04м Повторно вкл. Жилой сектор, быт

29 Сакмарский РУЭС п/с 
Сакмарская (ЦПО) ф. Ск-10 (ОКЭС) ТП-101,102,103 

(ОКЭС)
4. Нарушение условий 

эксплуатации, другие причины.
16 Не выявленная, 

неустановленная причина.
на ВЛ-10 кВ откл. 
реклоузер В-Ск-1

фидер не 
отключался 13.10.2022 21ч10м 21ч10м 00ч10м

произвели осмотр эл. 
Оборудования 

повреждений нет 
Реклоузер В-Ск-1  

повторно вкл.

элеватор, жилой сектор

30 Октябрьский РУЭС п/с 
Октябрьская (ЦПО) ф Ок-4 (ОКЭС)

ТП-
67,48,49,70,68,55,51,52
,54,103,61,73,65,75,42,
57,56,74,45,46,60,61,62

,72 (ОКЭС)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

16 Не выявленная, 
неустановленная причина.

поизвели осмотр ВЛ 
повреждений нет МТЗ 14.10.2022 05ч20м 05ч30м 00ч10м ф. повторно вкл. 

водозабор (резерв), жилой 
сектор

ф.103 ремонтная 
схема, запитан с ф. 

Ок-4

31 г.Оренбург РП-49(ОПО) ф.49-4(ОПО)

ТП-3183 2-СШ 
10кВ,3185,3186,3187,31

90 2-СШ 10кВ,3194 2-
СШ 

10кВ,3195,3196,3197(О
КЭС).

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

11 Попадание птиц, животных 
под напряжение.

На ВЛ-10кВ(ОПО) 
ф.49-4 опора №25 

попала птица.

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

15.10.2022 09ч35м 09ч39м 00ч04м
На РП-49 по ТУ 

повторно включили 
ф.49-4.

Жилой сектор,быт.

32 Оренбург п\с Ростоши(ЦПО) ф.Рш-1 (ОКЭС) ТП(ОКЭС): 3017
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

На ВЛ-10кВ откл. 
реклоузер В-Рш-1-

1(ОКЭС). 
Повреждение в сетях 

ОПО.

фидер не 
отключался

16.10.2022 09ч23м 09ч24м 00ч01м Повторно вкл. Жилой сектор

ПримечаниеДата Время 
откл.

Время 
вкл.

Длительн
ость 

перерыва 
электросн
аб-жения

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их 
в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2022 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ 
п.п.

Наименование электроустановки
Признак нарушения Причина нарушения

Дополните-
льная 

информация по 
причинам 

нарушений

Срабатыван
ие 

коммутаци
и (защ. у.-

ва)

Принятые меры
Отключенные 

потребители 
(эл.установки)



33 Медногорский РУЭС РП-1 
(ОКЭС) ф.7(ОКЭС)

ТП(ОКЭС): 
72,78,74,75,76,79 

Абонентские: 71,73,77

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 15 Прочее 

Повреждена КЛ-
10кВ(ОКЭС) от РП-1 
до опоры №1. На 

опоре №1 
повреждение 

изолятора и ОПН

ТО 16.10.2022 10ч52м 18ч01м 07ч09м

Смонтировали 
перемычку ВЛЗ-10кВ 

между 6 и 7 
фидером, 

запитали.Откл. 
отпайки в ст. ТП-

71,73,76

Жилой сектор, быт

На 18ч01м без U ТП-
71,73( абонентские, 

организации) ТП-
76(абонентов нет). 
В 19ч00м вкл. ТП-

71,73. 17.10.22 
17ч01м КЛ 

восстановлена и 
вкл. ТП-76 вкл в 

17ч35м

34 г.Оренбург РП-49(ОПО) ф.49-4(ОПО)

ТП-3183 2-СШ 
10кВ,3185,3186,3187,31

90 2-СШ 10кВ,3194 2-
СШ 

10кВ,3195,3196,3197(О
КЭС).

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

На участке ВЛ-
10кВ(ОПО) ф.49-4 

отгорел шлейф

выпавших 
блинкеров нет

16.10.2022 15ч19м 16ч40м 01ч21м
Откл. поврежденный 

участок, запитали 
абонентов по ф. 49-2

Жилой сектор, быт

35 Бузулукские КЭС РП-13 (ОКЭС)
ф.Очистные 

сооружения (ОКЭС)
ТП-76 2СШ, 433 2СШ 

(ОКЭС)
4. Нарушение условий 

эксплуатации, другие причины. 8   Повреждение КЛ
Повреждена КЛ-6 кВ 
(ОКЭС) от РП-13 до ТП-

76 
ТО 17.10.2022 00ч01м 01ч05м 01ч04м

Вывели 
поврежденную КЛ,  
на ТП-433 вкл СРВ

Больница (АВР), поликлиника 
(резерв)

19.10.2022 КЛ 
восстановлена вкл.

36 Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)
ф. ИВ-5(ОКЭС) 

реклоузер В-ИВ-5-
1

ТП(ОКЭС): 
3078,3316,3104,3317,33
15,3307,3308,3309,3312
,3313,3314Абонентские: 
1791,1752,1525,1645,17

90

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

16 Не выявленная, 
неустановленная причина.

Произвели осмотр ВЛ 
ОКЭС повреждений 

нет. Большое 
скопление птиц

ТО 17.10.2022 10ч19м 10ч20м 00ч01м
Повтрно вкл. 

Произвели осмотр Промзона, АЗС, горсвалка

37 Орские КЭС  РП-13(ОрПО) ф. 3 (ОКЭС)
Ремонтная схема.КЛ 

стояла холостая
4. Нарушение условий 

эксплуатации, другие причины. 8   Повреждение КЛ
Повреждена КЛ -

10кВ от РП-13 до ТП-
299(ОКЭС)

МТЗ 17.10.2022 15ч25м __ __
Вывели 

поврежденную КЛ
Абоненты под отключение не 

попадали
24.10.2022 КЛ 
восстановили

38 г.Оренбург 
п/с."Береговая"(ЦПО)

2-СШ 10кВ(ЦПО)
РП-58 1-СШ 10кВ,ТП-

3371 1-СШ 10кВ,3465 1-
СШ 10кВ(ОКЭС).         

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

На п/с."Береговая" 
откл. В ввод с Т-2.

Дуговая 
защита.

17.10.2022 21ч41м 21ч43м 00ч02м

На РП-58 по ТУ в 
21ч43м отключил В 

ф.Б-6, включил В 
ф.Кр-6.

ООКБ,ЦТП,НС.

18.10.2022 в 
06ч41м на 

п/с."Береговая" 
включили 2-СШ 

10кВ и ф.Б-6.

39 г.Оренбург 
п/с."Береговая"(ЦПО) 2-СШ 10кВ(ЦПО)

РП-60 2-СШ 10кВ(ОПО), 
ТП-3086 1-СШ 

10кВ,3115 2-СШ 
10кВ,3227 2-СШ 
10кВ,3288 2-СШ 

10кВ(ОКЭС).

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

На п/с."Береговая" 
откл. В ввод с Т-2.

Дуговая 
защита.

17.10.2022 21ч41м 21ч57м 00ч16м
На РП-60 отключили 

В ф.Б-5, включили СВ-
10кВ.

Библиотека,школа 
бокса,жилой сектор,быт.

18.10.2022 в 
06ч41м на 

п/с."Береговая" 
включили 2-СШ 

10кВ и ф.Б-5, на РП-
60 в 06ч54м 

влючили В ф.Б-5 
отключили СВ-10кВ.

40 г.Оренбург РП-50(ОПО) 1-СШ 10кВ(ОПО)

ТП-3117 1-СШ 
10кВ(ОКЭС). ТП-1760 1-

СШ 10кВ,3116 2-СШ 
10кВ,1759 1-СШ 
10кВ,1942 2-СШ 
10кВ,5004 2-СШ 

10кВ(абонентские)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

На п/с."Береговая" 
откл. В ввод с Т-2.

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

17.10.2022 21ч41м 22ч04м 00ч23м
ОПО на РП-50 

отключили В ф.50-4, 
включили В ф.ЮВ-46.

Торговый комплекс 
"Сокол",жилой сектор,быт.

РП-50 1-СШ 10кВ 
была запитана по 

ремонтной схеме с 
п/с."Береговая".

41 Бузулукские КЭС Ташлинский 
РУЭС п\с Ташлинская  (ЗПО)

ф.6 (ОКЭС)

ТП-601 
,603,604,605,615,616,2
СШ,619,622,625,627,63

2,633 
1СШ,635,636,637,638,6
39,640,641,642,643,644

,645,902,903 2СШ  
(ОКЭС) ТП-618,630 ,628 

(абонентская)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

на ВЛ-10 кВ ф. 6 
опврежден ЛР-5 

(абонентский) с стор. 
ТП-618

фидер не 
отключался

18.10.2022 10ч25м 10ч54м 00ч29м откл. ЛР-5 ф. 6 вкл д/сад. Котельная( резерв), 
жилой сектор

42 г. Оренбург РП-8 (ОКЭС) ф.8-1 (ОПО)
ТП-

120,126,127,180,339,70
,58,402,59 (ОПО)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

повреждена КЛ-
6кВ(ОПО) от ТП-402 

до ТП-59 
ТО 18.10.2022 10ч00м 11ч10м 01ч10м

откл. поврежденную 
КЛ ф. 8-1 вкл. абоненты ОПО

43 г. Оренбург п/с Юго-Западная 
(ЦПО)

ф. ЮЗ-38 (ОПО)
РП-40 2 СШ (ОПО) ТП-
3301 1СШ, 3302 1СШ 

(ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

 повреждена КЛ-
10(ОПО)  кВ от п/с 

Юго-Западная до РП-
40 

Земля 18.10.2022 14ч36м 15ч09м 00ч33м на РП-40 1 СШ 
запитали по ф. 56-4

жилой сектор

44 Медногорский РУЭС ТП-15 
(ОКЭС)

ф. Сады-Огороды 
(ОКЭС) ТП-4,7 (ОКЭС)

3. Нарушение организационного 
характера (ошибочные действия 

персонала).
5   Повреждение опоры

ДТП, ВЛ-10 кВ 
повреждена опора 

№12, ТП-15 ф. Сады- 
огороды   поврежден 

опорный изолятор

МТЗ
18.10.2022   
19.10.2022 16ч59м 15ч00м 22ч01м

на ТП-15 заменили 
опорный изолятор,  

заменили 
поврежденую опору 

в 15ч00м ВЛ вкл.

СНТ

45 г. Оренбург РП-43 (ОКЭС) ф.43-5 (ОПО)

ТП-639 1СШ,639 
2СШ,840 1 и 2СШ, 839 

2СШ (ОПО) ТП-1263 
(Оборонэнерго) 1197 

(ОГСК)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

повреждена КЛ 10 кВ 
(ОПО) от ТП-840 до 

ТП 1263 
ТО 19.10.2022 12ч15м 12ч47м 00ч32м

откл. поврежденную 
КЛ ф. 43-5 вкл. абоненты ОПО

46 Орские КЭС п\с ЭЧЭ-76 (РЖД) ф.5 (ОКЭС)
ТП-1015(ОКЭС),ТП 

56/2,1012 
(абонентские)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

поврежедна КЛ 
(абонентская) от 
опоры 120 до ТП-

56/2

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

19.10.2022 13ч54м 16ч35м 02ч41м

откл. КЛ 
(абонентская)  в стор. 

ТП-56/2  (СИЗО) ф. 
вкл.

СИЗО (резерв),НС(резерв) ГСК

47 Оренбург РП-41(ОКЭС) ф.41-6(ОКЭС) ТП-2116 (абонентская)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 

Повреждение на 
абонентском участке 

в сторону ТП-2116 
(ЭнергоАльянс)

Земля 21.10.2022 07ч19м 08ч23м 01ч04м
Откл Р.41-6-1, вкл 

ф.41-6 Абонентов ОКЭС нет

Без напряжения ТП-
2116 (абонентская) - 

ООО 
ЮжУралИнвест

48 Оренбург п\с Ростоши(ЦПО) ф.Рш-1 (ОКЭС) ТП(ОКЭС): 3017
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 

На ВЛ-10кВ откл. 
реклоузер В-Рш-1-

1(ОКЭС). 
Повреждение в сетях 

ОПО.

фидер не 
отключался

22.10.2022 01ч01м 01ч02м 00ч01м Повторно вкл. Жилой сектор, быт

49 Оренбург п\с Ростоши(ЦПО) ф.Рш-1 (ОКЭС) ТП(ОКЭС): 3017
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

На ВЛ-10кВ откл. 
реклоузер В-Рш-1-

1(ОКЭС). 
Повреждение на  ТП 
1597(абонентская) 

фидер не 
отключался

22.10.2022 01ч41м 02ч51м 01ч00м
откл. ТП-1597, 

Реклоузер В-Рш-1-1 
вкл.

Жилой сектор, быт

50
Бузулукский КЭС, 

Колтубановский РУЭС 
п/с."Колтубановская"(ЗПО)

ф.5(ЗПО) ТП-515(ОКЭС) 5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждение в сетях 
ЗПО.

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

22.10.2022 12ч25м 17ч53м 05ч28м

ЗПО устранили 
повреждение на ВЛ-

10кВ, ф.5 на 
п/с."Колтубановская

" включили.

Жилой сектор.

51 г.Оренбург п/с."Юго-
Западная"(ЦПО) ф.ЮЗ-9(ОКЭС)

ТП-3118(ОКЭС). ТП-
1110,1439,1758,1034,50
03,1871,1872,1473(абон

ентские)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждение в 
смежных сетевых 

организациях.

Земля, АПВ 
успешное.

22.10.2022 13ч08м 13ч08м
Время 

срабатывани
я АПВ.

Электрооборудовани
е ГУП"ОКЭС" 

осмотрено,поврежде
ний невыялено.

ГСК-288,дачи.

52 Бузулукский КЭС 
п/с."Речная"(ЗПО) 2-СШ 6кВ(ЗПО)

ф.ДСМУ(ОКЭС),РП-18 2-
СШ 6кВ(ОКЭС). ТП-

256,285,371,142,276(аб
онентские)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

На п/с."Речная" 
отключился В 6кВ 

ввод с Т-2.

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

22.10.2022 16ч32м 16ч41м 00ч09м

На РП-18 отключили 
В ф.ДСМУ в сторону 

п/с."Речная", 
включили СВ-6кВ.

Котельная-резерв,КНС-
резерв,жилой 

сектор,быт,промзона.

В 17ч32м на 
п/с."Речная" 

включили В 6кВ 
ввод с Т-

2,включили 
ф.ДСМУ.

53 Шарлыкский РУЭС п/с 
Шарлыкская (ЦПО) 1СШ-10кВ (ЦПО)

ф.6 (ОКЭС) ТП-22, 23, 
29, 32А, 35, 36, 37, 38, 

39, 40(2), 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 62, 63, 64, 
65, 66, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 79, 

80  82

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждение на п/с 
Шарлыкская в сетях 

ЦПО
Откл ВЛ-110кВ 25.10.2022 05ч08м 08ч03м 02ч55м

Фидер 6 запитали 
через ТП-22 по.ф 5

Котельная (резерв), КНС 
(резерв), пекарня, пожарная 

часть, жилой сектор, быт

ф.6 включили на 
х.х. в 12ч07м. 
Собрали н\сх в 

12ч42м

54 Шарлыкский РУЭС п/с 
Шарлыкская (ЦПО) 1СШ-10кВ (ЦПО)

ф.1 ТП-11а, 86, 77, 87, 
89, 88, 90, 15, 16, 17, 5, 
7, 93, 91, 18, 83, 84, 74 

(ОКЭС) ТП-92, 94, 25 
(абонентские)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждение на п/с 
Шарлыкская в сетях 

ЦПО. В яч ф.1 
повреждены ТТ

Откл ВЛ-110кВ 25.10.2022 05ч08м 07ч30м 02ч22м
Ф.1 запитали через 

ТП-18 по ф.5
ЦРБ (резерв), водозабор 

(резерв), жилой сектор, быт
В 16ч17м собрали 

н\сх

55 Орские КЭС Гайский РУЭС п/с 
4 подъем ХПВ (ОКЭС) 1 СШ-6кВ(ОКЭС)

Абонентские фидера 
Садоводческий 

кооператив Родник, 3 
подъем Промводовода

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

16 Не выявленная, 
неустановленная причина.

Причина отключения 
повреждена катушка 
привода ВМТ-1 35кВ

выпавших 
блинкеров нет

25.10.2022 11ч15м 11ч20м 00ч05м
На п\с 4 подъем ХПВ 

вкл. СВ-6кВ Абоненты ЖКХ
27.10.2022  в 

16ч30м  Т-1 вкл. на 
Х.Х.

56 Орские КЭС Гайский РУЭС РП-
1(ОКЭС) ф.9(ОКЭС) ТП(ОКЭС): 1,2,56,210

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

14 Повреждение в эл. 
установках абонентов

Повреждена КЛ-
6кВ(абонентская) от 

опоры №3 до ТП-
210(абонентская)

МТЗ 25.10.2022 11ч05м 15ч20м 04ч15м
В 15ч20 запитали ф.9 

до ТП-2
Тубдиспансер, жилой сектор, 

быт

ТП-56 вкл. в 
16ч45м. ТП-210 без 

U (ГСК)

57 Оренбург РП-66(ОПО) Полностью ТП-3044(ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 

Повреждена КЛ-10кВ 
ф.СТ-

21(ОПО)(ремонтная 
схема)

Земля 25.10.2022 14ч04м 14ч48м 00ч44м
ОПО запитали РП-66 

от РП-24 ф.24-11
Многоквартирный ж\д 

Загородное шоссе 14

58
Орский КЭС, Новотроицкий 

РУЭС п/с."2-Водоподъём"10-
6кВ(ОКЭС)

1-СШ 10кВ,2-СШ 
6кВ(ОКЭС)

ТП-ШВ-1,ШВ-2,ШВ-
3,ШВ-5,ПС№4,6-ТП без 
номеров(абонентские).

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Отключилась ВЛ-
10кВ от п/с."ТЭЦ" до 

п/с."2-
Водоподъём"(Уральс

кая сталь).

МТЗ 26.10.2022 04ч12м 05ч06м 00ч54м

На п/с."2-
Водоподъём" 1-СШ 

10кВ отключили ввод 
с п/с."ТЭЦ",включили 

СВ-10кВ.

Шахты 
водозабора,насосные,трамвай

ное управление.

На п/с."2-
Водоподъём" 2-СШ 
6кВ отработал АВР.

59 г. Оренбург РП-60 (ОПО) ф. 60-2 (ОПО)
ТП-3227 2СШ,3115  2 

СШ (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 

повреждена КЛ-10 
кВ(ОПО)  от ТП-542 

до ТП -3227
Земля 26.10.2022 11ч03м 12ч15м 01ч12м

откл. поврежденую 
КЛ, на РП-11 вкл. СР

библиотека (резерв), жилйо 
сектор , быт

ТП-3227, 315 были 
запитаны по 

ремонтной схеме

60 Октябрьский РУЭС п\с 
Октябрьская (ЦПО) ф. Ок-8 (ЦПО) ТП-128 (ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

повреждение в сетях 
ЦПО

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

26.10.2022 11ч30м 12ч40м 01ч10м
ЦПО откл. 

поврежденный 
участок ф. вкл

жилой сектор

61 г. Оренбург п/с Юго-
Восточная (ЦПО) ф. ЮВ-18 (ОПО) РП-82 1СШ (ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

повреждена КЛ-6 
кВ(ОПО) от п\с Юго-
Восточная до РП-82

МТЗ 27.10.2022 13ч46м 13ч48м 00ч02м
На РП-82 откл. В ф 

ЮВ-18  вкл. СВ ООО "Восток"

62
Бугурусланский 

КЭС,Асекеевский РУЭС 
п/с."Фрунзе"(СПО)

ф.Фр-4(ОКЭС)

ТП-
30,14,16,17,18,19,22,48

(ОКЭС). ТП-
50,57,21(абонентские).

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 2   Падение деревьев (веток) 

Бобр подгрыз дерево 
в результате чего 

дерево упало на ВЛ-
10кВ ф.Фр-4 в 

пролёте опор №81-
83.

ТО 30.10.2022 11ч15м 11ч52м 00ч37м

На ВЛ-10кВ ф.Фр-4 
отключили РЛНД Р 4-

2, на п/с."Фрунзе" 
ф.Фр-4 включили до 

РЛНД Р 4-2.

Жилой сектор,быт.

На ВЛ-10кВ убрали 
дерево,устранили 
повреждение, ф. 

Фр-4 в 14ч05м 
включили 

полностью.

63 Сакмарский РУЭС 
п/с."Сакмарская" (ЦПО)

ф.Ск-6(ЦПО) ТП-83(ОКЭС) 5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

Повреждение в сетях 
ЦПО. Земля 30.10.2022 15ч37м 20ч47м 05ч10м устранили 

повреждение, ф вкл.
пос. Рыбхоз(два абонента).

64 г.Оренбург РП-Нежинка(ОПО) 1-2 СШ 10кВ(ОПО) ТП-3090,3091(ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 

На РП-Нежинка 
отключились ВВ ф.А-

3,ф.А-4 ввод с 
п/с."Аэропорт".

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

30.10.2022 18ч45м 19ч26м 00ч41м

На ТП-3090 откл. ВН в 
ст. ф.4 РП-

Нежинка,на ТП-3077 
вкл. ВН в ст. ТП-3091 

ф.4 РП-Нежинка.

Жилой сектор,быт.

65
Бугурусланские КЭС 

Северный РУЭС п/с Северная 
(СПО)  

ф. Св-2 (СПО) ТП-8,13,15 (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 
повреждение в сетях 

СПО МТЗ 30.10.2022 19ч14м 19ч18м 00ч04м повторно вкл. жилой сектор 

66
Бугурусланские КЭС 

Северный РУЭС п/с Северная 
(СПО)  

ф. Св-2 (СПО) ТП-8,13,15 (ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 
повреждение в сетях 

СПО МТЗ 30.10.2022 21ч07м 22ч47м 01ч40м
СПО производя 

осмотр. жилой сектор 

произвели осмотр 
эл. Оборудоваия 

ОКЭС, повреждений 
нет

67 г. Оренбург РП-71 (ОПО) ф.71-3 (ОКЭС)

ТП-
3214,3215,3212,3211,31
46 1СШ,3139 1СШ,3213 

(ОКЭС)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины. 8   Повреждение КЛ

повреждена КЛ 10 
(ОКЭС) кВ от ТП-3146  

до ТП-3211
ТО 31.10.2022 02ч01м 03ч05м 01ч04м абонентов запитали с 

РП-71 ф. 71-8 жилой сектор 

68 Соль-Илецкий РУЭС п/ с Соль-
Илецкая (ЦПО) ф. Си-10 (ЦПО)

ТП72/214,134,140,130,1
29,182,133,131,178,141
,166,165,121,115,168,1

20,174 (ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

на ВЛ-10 кВ (ЦПО) 
произошло 

возгорание опоры
Земля 31.10.2022 02ч08м 02ч35м 00ч27м

абонентов ОКЭС 
запитали с РП-2 ф. 2-3

ОРТПЦ, АЗС, фермерские 
хозяйства

69 г.Оренбург РП-Нежинка(ОПО) 1-2 СШ 10кВ(ОПО) ТП-3090,3091(ОКЭС)
5. Неисправность в эл. установках 

сторонних организаций и лиц.
13 Повреждение в ПС и других 

сетевых организаций 

На РП-Нежинка 
отключились ВВ ф.А-

3,ф.А-4 ввод с 
п/с."Аэропорт". На 

РП-Нежинка 
повреждены 

опорные изоляторы

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

31.10.2022 02ч49м 04ч43м 01ч54м
абонентов запитали 

ОКЭС  по ф. А-5 Жилой сектор,быт.

70 г. Оренбург РП-72 (ОКЭС) ф. 72-13 (ОКЭС)
ТП-3136,3135,3134 

(ОКЭС) ТП-1752 
(абонентская)

4. Нарушение условий 
эксплуатации, другие причины.

15 Прочее дождь, сильный 
ветер

выпавших 
блинкеров нет

31.10.2022 03ч33м 03ч34м 00ч01м повторно вкл. жилой сектор

71 г. Оренбург п/с Аэропорт 
(ЦПО) ф. А-5 (ОПО)

ТП-
3093,3092,3091,3090,30

77 (ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

повреждение на ТП-
89 (ОПО)

персонал 
смежной 

организации не 
сообщает

31.10.2022 07ч11м 07ч50м 00ч39м
На ВЛ-10 кВ ф. А-5  
откл. Р-5-58  на РП-
Нежинка вкл. ф 4

жилой сектор

73 г.Оренбург РП-Нежинка(ОПО) ф.4(ОПО)
ТП-

3090,3091,3077,3092,30
93(ОКЭС)

5. Неисправность в эл. установках 
сторонних организаций и лиц.

13 Повреждение в ПС и других 
сетевых организаций 

На проходной ТП-
60(ОПО) отгоре 

шлейф фазы "А".

фидер не 
отключался

31.10.2022 08ч08м 11ч05м 02ч57м

ОПО отключили 
повреждённый 
участок, ф.4 РП-

Нежинка запитали по 
ф.А-5 п/с."Аэропорт".

Жилой сектор,быт.
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